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Odpowiedzi na pytania dotyczace zapytania ofertowego 2/05/2019
na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen oraz
wykonanie robét budowlanych w tzw. trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
na potrzeby realizacji projektu
.Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAZ RZESZOW SPOLKA AKCYJNA”

Pytanie 1:

W zwigzku z brakiem technicznych przestanek motywujacych wymég stosowania
moduléw opartych na ogniwach ,half cell” w instalacji o mocy 200kWp, oraz
potencjalnych zagrozeniach wynikajacych z tego procesu tj.: wiekszej podatnosci na
korozj¢ w skutek braku pasywacji cietej krawedzi ogniwa zwiekszonego
prawdopodobienstwa uszkodzen w wyniku dodatkowego kroku technologicznego
(ciecia), ktory zwykle pozostawia tzw. wrazliwg strefe zniszczona (np. nadtopienie po
cigciu laserowym), co moze objawia¢ sie negatywnym wynikiem testu ,hail impact”
(uderzenie kulg gradu), prosimy o wykreslenie zapisu ,half cell”, oraz powiazanych z nim
pozostatych parametréw min. wymogu stosowania 120 sztuk ogniw.

Odpowiedz do pytania 1:
Minimalne parametry dla dostarczonych urzqdzen zostaly opisane w Zatgczniku nr 7 -
Podstawowe parametry materiatow. Zamawiajgcy nie wyraza zgodny na zmiany zapiséw.

Pytanie 2:

Z uwagi na zacienianie przez drzewa, czesci budynku M prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na montaz moduléw fotowoltaicznych réwniez na pozostatych
dachach budynkéw nalezacych do Elektromontaz Rzeszow SA, znajdujacych sie na dzialce
nr 1533 /2 przy ul. Przemystowej 8 w Rzeszowie.

Odpowiedz do pytania 2:

Miejsca montazu modutéw fotowoltaicznych zostaty wskazane w Zatgczniku nr 1 -
Program funkcjonalno-uzytkowy; dach hali M oraz dach hali W-7. Zamawiajqcy nie
wyraza zgody na zmiane lokalizacji.

Pytanie 3:

Prosimy w wskazanie lokalizacji stacji transformatorowej do ktérej nalezy wpiaé
projektowang instalacje fotowoltaiczng, oraz o potwierdzenie droznos$ci kanatow
kablowych prowadzacych do niej z pozostatych budynkéw Elektromontazu na dziatce nr
1533/2 przy ul. Przemystowej 8 w Rzeszowie.

Odpowiedz do pytania 3:

Stacja transformatorowa znajduje sie w budynku hali M zgodnie rzutem zatqczonym do zapytania
ofertowego (Zatqcznik nr 6 - Dokumentacja techniczna). Zamawiajgcy potwierdza droznosé
kanatéw kablowych prowadzqcych do stacji transformatorowej z budynkéw przeznaczonych do
montazu modutéw fotowoltaicznych.
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